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Número de muestra: Químicos Los Abuelos000108067

*000108067*

C/ Plomo 8, PI San Cristóbal

47012 Valladolid 

VALLADOLID

Referencia del cliente: 

Fecha de recepción: 13/08/2019

Número de informe:  

Fecha de inicio de análisis: 

Fecha de fn de análisis: 

13/08/2019

15/08/2019
Material: Agua de piscina

Toma de muestra:  Realizada por AQM Laboratorios

Fecha de toma inicial: 13/08/2019

Cigales  - Vaso grande

000108286

*

INFORME DE ENSAYO

LÍMITEDETERMINACIONES RESULTADO PROCED./TÉCNICAUNIDADINC.

 0 0ufc/100ml PNTMAQ007/Filtración* -Detección y recuento de Pseudomonas aeruginosa

 0 0ufc/100ml PNTMAQ022/Filtración-Recuento de Escherichia coli a 36ºC durante 24h 

(Medio: CCA)

 8.0 7.2-8.0Uds. de pH PNTQAQ001/Potenciometría0.1pH a 25ºC

 0.1 0.6mg/l PNTQAQ009/Esp. UV/Vis* -Cloro combinado residual

 1.5 0.5-2.0mg/l PNTQAQ009/Esp. UV/Vis* -Cloro libre residual

 1.6 -mg/l PNTQAQ009/Esp. UV/Vis* -Cloro total

 0.7 5.0UNF PNTQAQ014/Nefelometría* -Turbidez

 Visible No visible PNTQAQ015/Visual* -Transparencia

Marta Gascón García Victor Sastre González

Valladolid, a 19 de agosto de 2019RESPONSABLE DE QUÍMICARESPONSABLE DE MICROBIOLOGÍA

Límites aplicados: RD 742/2013. Piscinas

El informe de ensayo sólo afecta a la/s muestra/s sometda/s a análisis. Los ensayos han sido realizados en las instalaciones de AQM, C/ Morena 37 (Valladolid)

Las incertdumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente (k=2)

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de AQM Laboratorios
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